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01 07/10/21 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

02 15/12/21 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Lista lampade - Piano Quarto

Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di
diminuzione

Potenza
allacciata Numero

1 Beghelli SpA PAN RTI 30x120 35W U19C90
SD4K 40174 1x 40174o 5000 lm 0.80 35 W 130

2 Beghelli SpA CENTRALE SD LOGICA (SIM
inclusa) 21102 1

3 Beghelli SpA TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO 20104 23

4
Caleffi (o

equivalente)
Sistema di regolazione
temperatura ambiente 27

Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max Nominale

 Corridoio 4-01
Illuminamento
perpendicolare 98.7 lx 311 lx 225 lx 0.44 0.32 >=100

 Corridoio 4-02
Illuminamento
perpendicolare 56.4 lx 295 lx 184 lx 0.31 0.19 >=100

 Corridoio 4-03
Illuminamento
perpendicolare 57.6 lx 326 lx 233 lx 0.25 0.18 >=100

 Stanza 4-03
Illuminamento
perpendicolare 369 lx 695 lx 556 lx 0.66 0.53 >=300

 Stanza 4-04
Illuminamento
perpendicolare 264 lx 708 lx 519 lx 0.51 0.37 >=300

 Stanza 4-06
Illuminamento
perpendicolare 231 lx 424 lx 342 lx 0.68 0.54 >=300

 Stanza 4-07
Illuminamento
perpendicolare 348 lx 709 lx 555 lx 0.63 0.49 >=300

 Stanza 4-08
Illuminamento
perpendicolare 171 lx 411 lx 302 lx 0.57 0.42 >=300

 Stanza 4-09
Illuminamento
perpendicolare 244 lx 423 lx 345 lx 0.71 0.58 >=300

 Stanza 4-10
Illuminamento
perpendicolare 235 lx 413 lx 333 lx 0.71 0.57 >=300

 Stanza 4-11
Illuminamento
perpendicolare 288 lx 710 lx 538 lx 0.54 0.41 >=300

 Stanza 4-12
Illuminamento
perpendicolare 202 lx 584 lx 413 lx 0.49 0.35 >=300

 Stanza 4-13
Illuminamento
perpendicolare 318 lx 661 lx 493 lx 0.65 0.48 >=300

 Stanza 4-14
Illuminamento
perpendicolare 281 lx 706 lx 522 lx 0.54 0.4 >=300

 Stanza 4-15
Illuminamento
perpendicolare 314 lx 710 lx 540 lx 0.58 0.44 >=300

 Stanza 4-16
Illuminamento
perpendicolare 376 lx 722 lx 572 lx 0.66 0.52 >=300

 Stanza 4-17
Illuminamento
perpendicolare 374 lx 707 lx 563 lx 0.66 0.53 >=300

 Stanza 4-18
Illuminamento
perpendicolare 420 lx 759 lx 589 lx 0.71 0.55 >=300

 Stanza 4-19
Illuminamento
perpendicolare 209 lx 636 lx 464 lx 0.45 0.33 >=300

 Stanza 4-20
Illuminamento
perpendicolare 345 lx 718 lx 550 lx 0.63 0.48 >=300

 Stanza 4-21
Illuminamento
perpendicolare 279 lx 694 lx 503 lx 0.55 0.4 >=300

 Stanza 4-22
Illuminamento
perpendicolare 320 lx 676 lx 522 lx 0.61 0.47 >=300

 Stanza 4-23
Illuminamento
perpendicolare 167 lx 419 lx 308 lx 0.54 0.4 >=300

 Stanza 4-24
Illuminamento
perpendicolare 257 lx 603 lx 465 lx 0.55 0.43 >=300

 Stanza 4-25
Illuminamento
perpendicolare 209 lx 596 lx 448 lx 0.47 0.35 >=300

 Stanza 4-26
Illuminamento
perpendicolare 358 lx 693 lx 547 lx 0.65 0.52 >=300

Lista lampade - Piano Sesto

Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di
diminuzione

Potenza
allacciata Numero

1 Beghelli SpA PAN RTI 30x120 50W U19C90
SD4K 40181 1x 40181o 7000 lm 0.80 50 W 100

2 Beghelli SpA CENTRALE SD LOGICA (SIM
inclusa) 21102 1

3 Beghelli SpA TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO 20104 27

4
Caleffi (o

equivalente)
Sistema di regolazione
temperatura ambiente 30

Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max Nominale

 Corridoio 6-01
Illuminamento
perpendicolare 101 lx 417 lx 304 lx 0.33 0.24 >=100

 Corridoio 6-02
Illuminamento
perpendicolare 123 lx 412 lx 309 lx 0.4 0.3 >=100

 Corridoio 6-03
Illuminamento
perpendicolare 108 lx 424 lx 315 lx 0.34 0.25 >=100

 Stanza 6-02
Illuminamento
perpendicolare 113 lx 735 lx 365 lx 0.31 0.15 >=300

 Stanza 6-03
Illuminamento
perpendicolare 120 lx 643 lx 354 lx 0.34 0.19 >=300

 Stanza 6-04
Illuminamento
perpendicolare 167 lx 588 lx 380 lx 0.44 0.28 >=300

 Stanza 6-05
Illuminamento
perpendicolare 135 lx 791 lx 402 lx 0.34 0.17 >=300

 Stanza 6-06
Illuminamento
perpendicolare 194 lx 544 lx 388 lx 0.5 0.36 >=300

 Stanza 6-07
Illuminamento
perpendicolare 149 lx 716 lx 387 lx 0.39 0.21 >=300

 Stanza 6-08
Illuminamento
perpendicolare 143 lx 732 lx 380 lx 0.38 0.2 >=300

 Stanza 6-09
Illuminamento
perpendicolare 166 lx 759 lx 413 lx 0.4 0.22 >=300

 Stanza 6-10
Illuminamento
perpendicolare 187 lx 614 lx 405 lx 0.46 0.3 >=300

 Stanza 6-11
Illuminamento
perpendicolare 173 lx 753 lx 413 lx 0.42 0.23 >=300

 Stanza 6-12
Illuminamento
perpendicolare 145 lx 756 lx 393 lx 0.37 0.19 >=300

 Stanza 6-14
Illuminamento
perpendicolare 158 lx 800 lx 509 lx 0.31 0.2 >=300

 Stanza 6-15
Illuminamento
perpendicolare 123 lx 746 lx 372 lx 0.33 0.16 >=300

 Stanza 6-16
Illuminamento
perpendicolare 125 lx 760 lx 377 lx 0.33 0.16 >=300

 Stanza 6-17
Illuminamento
perpendicolare 117 lx 726 lx 358 lx 0.33 0.16 >=300

 Stanza 6-18
Illuminamento
perpendicolare 173 lx 617 lx 413 lx 0.42 0.28 >=300

 Stanza 6-19
Illuminamento
perpendicolare 121 lx 654 lx 351 lx 0.34 0.19 >=300

 Stanza 6-20
Illuminamento
perpendicolare 242 lx 620 lx 452 lx 0.54 0.39 >=300

 Stanza 6-21
Illuminamento
perpendicolare 226 lx 587 lx 428 lx 0.53 0.39 >=300

 Stanza 6-22
Illuminamento
perpendicolare 120 lx 667 lx 351 lx 0.34 0.18 >=300

 Stanza 6-23
Illuminamento
perpendicolare 88.7 lx 808 lx 428 lx 0.21 0.11 >=300

 Stanza 6-24
Illuminamento
perpendicolare 127 lx 702 lx 364 lx 0.35 0.18 >=300

 Stanza 6-25
Illuminamento
perpendicolare 122 lx 737 lx 372 lx 0.33 0.17 >=300

 Stanza 6-26
Illuminamento
perpendicolare 123 lx 741 lx 375 lx 0.33 0.17 >=300

 Stanza 6-27
Illuminamento
perpendicolare 158 lx 763 lx 409 lx 0.39 0.21 >=300

 Stanza 6-28
Illuminamento
perpendicolare 235 lx 572 lx 411 lx 0.57 0.41 >=300

 Stanza 6-29
Illuminamento
perpendicolare 217 lx 838 lx 501 lx 0.43 0.26 >=300
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Planimetria lampade
Pianta piano quarto scala 1:100

IL03 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO -
PIANO QUARTO, PIANO SESTO

Planimetria verifiche illuminotecniche
Pianta piano sesto scala 1:100

Planimetria verifiche illuminotecniche
Pianta piano quarto scala 1:100

Planimetria lampade
Pianta piano sesto scala 1:100

Verifiche illuminotecniche - Piano quarto Verifiche illuminotecniche - Piano sesto

Lampade a parete da rimuovere

Cavo unipolare FS17 1x1,5 da predisporre per le nuove lampade

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

Solido fotometrico e lampada Descrizione

Beghelli SpA  40171- PAN RTI
M600 35W U19C90 SD4K -

5000 lm (o equivalente)

Simbolo

LEGENDA SISTEMI DI CONTROLLO

Beghelli SpA 40174 - PAN RTI
30x120 35W U19C90 SD4K -

5000 lm (o equivalente)

Sistema di controllo Descrizione Simbolo

Centralina di controllo per
apparecchi di illuminazione SD e

illuminazione di emergenza LGFM,
con controllo radio  degli

apparecchi, modulo GSM e WiFi
integrato per la gestione in

remoto dell’impianto.

BA

Dispositivo in grado di inviare
comandi radio a gruppi o a

singoli apparecchi di
illuminazione. I 2 trasmettitori

consentono di accendere,
spegnere o dimmerare

l’apparecchio a cui è collegato.

S

Il sensore Autodimmer
consente di mantenere
costante e uniforme

l’illuminazione sui piani di lavoro
e di risparmiare in media il

30% dei consumi.
(Integrato nel corpo illuminante)

T

Sistema di regolazione della
temperatura ambiente costituito

da valvola termostatica
dinamica predisposta per

comandi termostatici modello
Caleffi 230 DYNAMICAL (o

equivalente), testa termostatica
per valvole radiatori modello

Caleffi serie 215 (o equivalente).

Ricetrasmettitore radio spread
spectrum operante nella banda

2.400-2.483 GHz secondo il
protocollo Beghelli FH-DSSS. Il

dispositivo abilita al telecontrollo
e telecomando wireless, il driver

SD-X dell’apparecchio di
illuminazione in cui è inserito.

Beghelli SpA 40181 - PAN RTI
30x120 50W U19C90 SD4K -

7000 lm (o equivalente)

NOVALUX LUCKY EVO 100506
2019 MS - 32W 4K 1406

MICROS - 2506 lm
(o equivalente)

(Integrato nel
corpo

illuminante)

ZUMTOBEL - TECTON C
LED5500-840 L1500 WB LDE SR

[STD] - 31.1W 4K - 5260 lm
(o equivalente)

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico

Lampade a parete da rimuovere

Cavo unipolare FS17 1x1,5 da predisporre per le nuove lampade

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico
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