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Lista lampade -Piano Settimo

Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di
diminuzione

Potenza
allacciata Numero

1 Beghelli SpA PAN RTI 30x120 35W U19C90
SD4K 40174 1x 40174o 5000 lm 0.80 35 W 123

2 Beghelli SpA CENTRALE SD LOGICA (SIM
inclusa) 21102 1

3 Beghelli SpA TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO 20104 36

4
Caleffi (o

equivalente)
Sistema di regolazione
temperatura ambiente 42

Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max Nominale

 Corridoio 7-01
Illuminamento
perpendicolare 25.7 lx 312 lx 174 lx 0.15 0.082 >=100

 Corridoio 7-02
Illuminamento
perpendicolare 92.0 lx 302 lx 209 lx 0.44 0.3 >=100

 Corridoio 7-03
Illuminamento
perpendicolare 62.7 lx 295 lx 215 lx 0.29 0.21 >=100

Stanza 7-17
Illuminamento
perpendicolare 139 lx 439 lx 305 lx 0.46 0.32 >=300

 Stanza 7-01
Illuminamento
perpendicolare 262 lx 664 lx 466 lx 0.56 0.39 >=300

 Stanza 7-02
Illuminamento
perpendicolare 152 lx 432 lx 304 lx 0.5 0.35 >=300

 Stanza 7-03
Illuminamento
perpendicolare 155 lx 423 lx 303 lx 0.51 0.37 >=300

 Stanza 7-04
Illuminamento
perpendicolare 169 lx 426 lx 313 lx 0.54 0.4 >=300

 Stanza 7-05
Illuminamento
perpendicolare 123 lx 469 lx 325 lx 0.38 0.26 >=300

 Stanza 7-06
Illuminamento
perpendicolare 202 lx 440 lx 338 lx 0.6 0.46 >=300

 Stanza 7-07
Illuminamento
perpendicolare 192 lx 478 lx 371 lx 0.52 0.4 >=300

 Stanza 7-08
Illuminamento
perpendicolare 186 lx 639 lx 411 lx 0.45 0.29 >=300

 Stanza 7-10
Illuminamento
perpendicolare 170 lx 426 lx 317 lx 0.54 0.4 >=300

 Stanza 7-11
Illuminamento
perpendicolare 172 lx 441 lx 322 lx 0.53 0.39 >=300

 Stanza 7-12
Illuminamento
perpendicolare 139 lx 417 lx 313 lx 0.44 0.33 >=300

 Stanza 7-13
Illuminamento
perpendicolare 171 lx 402 lx 301 lx 0.57 0.43 >=300

 Stanza 7-14
Illuminamento
perpendicolare 98.5 lx 582 lx 352 lx 0.28 0.17 >=300

 Stanza 7-15
Illuminamento
perpendicolare 109 lx 467 lx 317 lx 0.34 0.23 >=300

 Stanza 7-16
Illuminamento
perpendicolare 127 lx 477 lx 325 lx 0.39 0.27 >=300

 Stanza 7-19
Illuminamento
perpendicolare 175 lx 416 lx 305 lx 0.57 0.42 >=300

 Stanza 7-20
Illuminamento
perpendicolare 169 lx 430 lx 310 lx 0.55 0.39 >=300

 Stanza 7-21
Illuminamento
perpendicolare 174 lx 417 lx 303 lx 0.57 0.42 >=300

 Stanza 7-22
Illuminamento
perpendicolare 178 lx 443 lx 317 lx 0.56 0.4 >=300

 Stanza 7-23
Illuminamento
perpendicolare 190 lx 442 lx 326 lx 0.58 0.43 >=300

 Stanza 7-24
Illuminamento
perpendicolare 171 lx 415 lx 305 lx 0.56 0.41 >=300

 Stanza 7-25
Illuminamento
perpendicolare 172 lx 420 lx 302 lx 0.57 0.41 >=300

 Stanza 7-26
Illuminamento
perpendicolare 177 lx 425 lx 310 lx 0.57 0.42 >=300

 Stanza 7-27
Illuminamento
perpendicolare 143 lx 450 lx 307 lx 0.47 0.32 >=300

 Stanza 7-28
Illuminamento
perpendicolare 173 lx 474 lx 348 lx 0.5 0.36 >=300

 Stanza 7-29
Illuminamento
perpendicolare 206 lx 434 lx 330 lx 0.62 0.47 >=300

 Stanza 7-30
Illuminamento
perpendicolare 154 lx 466 lx 307 lx 0.5 0.33 >=300

 Stanza 7-31
Illuminamento
perpendicolare 169 lx 494 lx 371 lx 0.46 0.34 >=300

 Stanza 7-32
Illuminamento
perpendicolare 143 lx 436 lx 306 lx 0.47 0.33 >=300

 Stanza 7-33
Illuminamento
perpendicolare 136 lx 469 lx 342 lx 0.4 0.29 >=300

 Stanza 7-34
Illuminamento
perpendicolare 158 lx 467 lx 344 lx 0.46 0.34 >=300

 Stanza 7-35
Illuminamento
perpendicolare 146 lx 481 lx 344 lx 0.42 0.3 >=300

 Stanza 7-36
Illuminamento
perpendicolare 144 lx 508 lx 361 lx 0.4 0.28 >=300

 Stanza 7-37
Illuminamento
perpendicolare 187 lx 582 lx 368 lx 0.51 0.32 >=300

 Stanza 7-18
Illuminamento
perpendicolare 192 lx 426 lx 320 lx 0.6 0.45 >=300

Lista lampade - Piano Ottavo

Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di
diminuzione

Potenza
allacciata Numero

1 Beghelli SpA PAN RTI M600 35W U19C90
SD4K 40171 1x 40171o 5000 lm 0.80 36 W 143

2 Beghelli SpA PAN RTI 30x120 35W U19C90
SD4K 40174 1x 40174o 5000 lm 0.80 35 W 27

3 Beghelli SpA CENTRALE SD LOGICA (SIM
inclusa) 21102 1

4 Beghelli SpA TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO 20104 35

5
Caleffi (o

equivalente)
Sistema di regolazione
temperatura ambiente 40

Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max Nominale

 Archivio 8-31
Illuminamento
perpendicolare 93.2 lx 513 lx 300 lx 0.31 0.18 >=300

 Corridoio 8-01
Illuminamento
perpendicolare 57.3 lx 339 lx 227 lx 0.25 0.17 >=100

 Stanza 8-01
Illuminamento
perpendicolare 205 lx 683 lx 468 lx 0.44 0.3 >=300

 Stanza 8-02
Illuminamento
perpendicolare 246 lx 577 lx 438 lx 0.56 0.43 >=300

 Stanza 8-03
Illuminamento
perpendicolare 246 lx 682 lx 499 lx 0.49 0.36 >=300

 Stanza 8-04
Illuminamento
perpendicolare 217 lx 609 lx 453 lx 0.48 0.36 >=300

 Stanza 8-05
Illuminamento
perpendicolare 245 lx 609 lx 460 lx 0.53 0.4 >=300

 Stanza 8-06
Illuminamento
perpendicolare 279 lx 595 lx 467 lx 0.6 0.47 >=300

 Stanza 8-07
Illuminamento
perpendicolare 283 lx 639 lx 500 lx 0.57 0.44 >=300

 Stanza 8-08
Illuminamento
perpendicolare 199 lx 618 lx 452 lx 0.44 0.32 >=300

 Stanza 8-10
Illuminamento
perpendicolare 189 lx 545 lx 404 lx 0.47 0.35 >=300

 Stanza 8-11
Illuminamento
perpendicolare 157 lx 481 lx 315 lx 0.50 0.33 >=300

 Stanza 8-12
Illuminamento
perpendicolare 293 lx 683 lx 514 lx 0.57 0.43 >=300

 Stanza 8-13
Illuminamento
perpendicolare 164 lx 562 lx 389 lx 0.42 0.29 >=300

 Stanza 8-14
Illuminamento
perpendicolare 234 lx 638 lx 423 lx 0.55 0.37 >=300

 Stanza 8-15
Illuminamento
perpendicolare 314 lx 1044 lx 724 lx 0.43 0.3 >=300

 Stanza 8-17
Illuminamento
perpendicolare 281 lx 575 lx 475 lx 0.59 0.49 >=300

 Stanza 8-18
Illuminamento
perpendicolare 251 lx 625 lx 494 lx 0.51 0.4 >=300

 Stanza 8-19
Illuminamento
perpendicolare 275 lx 650 lx 497 lx 0.55 0.42 >=300

 Stanza 8-20
Illuminamento
perpendicolare 276 lx 668 lx 482 lx 0.57 0.41 >=300

 Stanza 8-21
Illuminamento
perpendicolare 225 lx 631 lx 436 lx 0.52 0.36 >=300

 Stanza 8-22
Illuminamento
perpendicolare 234 lx 632 lx 438 lx 0.53 0.37 >=300

 Stanza 8-23
Illuminamento
perpendicolare 283 lx 675 lx 486 lx 0.58 0.42 >=300

 Stanza 8-24
Illuminamento
perpendicolare 234 lx 648 lx 437 lx 0.54 0.36 >=300

 Stanza 8-25
Illuminamento
perpendicolare 215 lx 621 lx 426 lx 0.5 0.35 >=300

 Stanza 8-26
Illuminamento
perpendicolare 253 lx 638 lx 445 lx 0.57 0.4 >=300

 Stanza 8-27
Illuminamento
perpendicolare 254 lx 637 lx 449 lx 0.57 0.4 >=300

 Stanza 8-28
Illuminamento
perpendicolare 211 lx 627 lx 419 lx 0.5 0.34 >=300

 Stanza 8-29
Illuminamento
perpendicolare 117lx 280 lx 216 lx 0.54 0.42 >=200

 Stanza 8-30
Illuminamento
perpendicolare 204 lx 686 lx 527 lx 0.39 0.3 >=300

 Stanza 8-33
Illuminamento
perpendicolare 268 lx 707 lx 545 lx 0.49 0.38 >=300

 Stanza 8-34
Illuminamento
perpendicolare 175 lx 633 lx 457 lx 0.38 0.28 >=300

 Stanza 8-35
Illuminamento
perpendicolare 264 lx 651 lx 488 lx 0.54 0.41 >=300

 Stanza 8-36
Illuminamento
perpendicolare 255 lx 686 lx 502 lx 0.51 0.37 >=300

 Stanza 8-37
Illuminamento
perpendicolare 239 lx 744 lx 525 lx 0.46 0.32 >=300

 Stanza 8-38
Illuminamento
perpendicolare 259 lx 1052 lx 673 lx 0.38 0.25 >=300

 Stanza 8-39
Illuminamento
perpendicolare 156 lx 760 lx 439 lx 0.36 0.21 >=300

Planimetria lampade
Pianta piano settimo scala 1:100

IL04 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO -
PIANO SETTIMO, PIANO OTTAVO

Planimetria verifiche illuminotecniche
Pianta piano ottavo scala 1:100

Planimetria verifiche illuminotecniche
Pianta piano settimo scala 1:100

Planimetria lampade
Pianta piano ottavo scala 1:100

Verifiche illuminotecniche - Piano settimo Verifiche illuminotecniche - Piano ottavo

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

Solido fotometrico e lampada Descrizione

Beghelli SpA  40171- PAN RTI
M600 35W U19C90 SD4K -

5000 lm (o equivalente)

Simbolo

LEGENDA SISTEMI DI CONTROLLO

Beghelli SpA 40174 - PAN RTI
30x120 35W U19C90 SD4K -

5000 lm (o equivalente)

Sistema di controllo Descrizione Simbolo

Centralina di controllo per
apparecchi di illuminazione SD e

illuminazione di emergenza LGFM,
con controllo radio  degli

apparecchi, modulo GSM e WiFi
integrato per la gestione in

remoto dell’impianto.

BA

Dispositivo in grado di inviare
comandi radio a gruppi o a

singoli apparecchi di
illuminazione. I 2 trasmettitori

consentono di accendere,
spegnere o dimmerare

l’apparecchio a cui è collegato.

S

Il sensore Autodimmer
consente di mantenere
costante e uniforme

l’illuminazione sui piani di lavoro
e di risparmiare in media il

30% dei consumi.
(Integrato nel corpo illuminante)

T

Sistema di regolazione della
temperatura ambiente costituito

da valvola termostatica
dinamica predisposta per

comandi termostatici modello
Caleffi 230 DYNAMICAL (o

equivalente), testa termostatica
per valvole radiatori modello

Caleffi serie 215 (o equivalente).

Ricetrasmettitore radio spread
spectrum operante nella banda

2.400-2.483 GHz secondo il
protocollo Beghelli FH-DSSS. Il

dispositivo abilita al telecontrollo
e telecomando wireless, il driver

SD-X dell’apparecchio di
illuminazione in cui è inserito.

Beghelli SpA 40181 - PAN RTI
30x120 50W U19C90 SD4K -

7000 lm (o equivalente)

NOVALUX LUCKY EVO 100506
2019 MS - 32W 4K 1406

MICROS - 2506 lm
(o equivalente)

(Integrato nel
corpo

illuminante)

ZUMTOBEL - TECTON C
LED5500-840 L1500 WB LDE SR

[STD] - 31.1W 4K - 5260 lm
(o equivalente)

Locali non oggetto di intervento illuminotecnicoLocali non oggetto di intervento illuminotecnico

Locali non oggetto di intervento illuminotecnico
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